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SP2-3

SP2-4

HH-A

SP1-1

SP2-1

下

N

下

止

下下 下
下 下

下下

Ｐ

下
下下

出入口

カ

井

下

下

EM-CE 8 -3C

(既設 EM-CE3.5 -2C)

駐車場システム分電盤

Ｔ-2

（FEP50）

（FEP30）

EM-CE5.5 -2C 照明　5（FEP30）

（FEP50×2） 予　備C

C （FEP80×3） 予　備

EM-CE22 -2C

EM-CE3.5 -2C

EM-CET 22 （FEP50）

（FEP50）

屋外便所電灯

ITVカメラ電源-2

井戸ポンプ動力

散水ポンプ動力

（FEP100×3） 予　備C

EM-CE5.5 -2C 照明　3（既設 FEP30）

C （既設 FEP50）予　備

（既設 FEP80）C 予　備

（FEP30）EM-CE3.5 -2C

EM-CET 22 （FEP50）

ITVカメラ電源-1

管理棟電灯（Ｇ回路）

（FEP50×2）予　備C

EM-CE5.5 -2C 照明　4（FEP30）

（FEP50×2）予　備C

C （FEP80×2）予　備

EM-CE5.5 -2C×2 （FEP50）照明　6　7

（FEP80）

（FEP65）

（FEP50）

EM-CET 150  E22

EM-CET 100

EM-CET 38

管理棟電灯

管理棟動力

水景動力

（FEP30）EM-CE3.5 -2C

EM-CET 22 （FEP50）

ITVカメラ電源-1

照明　2

屋外便所電灯

EM-CE5.5 -2C

EM-CE22-2C

（既設 FEP30）

（既設 FEP50）

C

C （既設 FEP50×3）

（既設 FEP30×2）

予　備

予　備

照明　2

屋外便所電灯

EM-CE5.5 -2C

EM-CE22-2C

（既設 FEP30）

（既設 FEP50）

C

C （既設 FEP50×3）

（既設 FEP30）

予　備

予　備

EM-CE22 -2C （既設 FEP50）

C

C （既設 FEP50×3）

（既設 FEP30）

予　備

予　備

屋外便所電灯

EM-CE22 -2C

C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

（既設 FEP30）

C （既設 FEP80×2）

（既設 FEP50）C

（既設 FEP30×2）C

EM-CE5.5 -2C

C （FEP50×2）

EM-CE5.5 -2C×2

（FEP50）EM-CET 38

EM-CE3.5 -2C

EM-CE5.5 -2C（FEP30）

C （FEP50×2）

EM-CE5.5 -2C×2

EM-CE3.5 -2C

EM-CE5.5 -2C 照明　3（FEP30）

C （FEP100×2）予　備

EM-CE3.5 -2C（FEP30）

（FEP50）EM-CE 22 -3C

C （FEP50） 予　備

（FEP80）

井戸ポンプ動力

ITVカメラ電源-2

C 予　備

EM-CET 22 （FEP50）散水ポンプ動力

（既設　FEP30）

（既設 FEP40）

（既設 FEP65）

（既設 FEP65）

（既設 FEP40）

散水ポンプ

水槽電極

井戸ポンプ制御

(既設 EM-CE14 -3C)

(既設 EM-CEE 2 -5C)

(既設 EM-CEE 2 -2C)

EM-CE5.5 -2C

C

EM-CE3.5 -2C （既設 FEP30）

EM-CE 22 -3C

C

C

（既設 FEP30）

（既設 FEP65）

(既設　EM-CE14 -3C)

(既設　EM-CEE 2 -2C)

EM-CE5.5 -2C（既設 FEP30）

C

EM-CE3.5 -2C

（既設 FEP80）C

EM-CE5.5 -2C 照明　3（既設 FEP30）

EM-CE5.5 -2C 照明　3（既設 FEP30）

EM-CE3.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

（既設 FEP40×3）

（既設 FEP30×2）

C

C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

C

C

C

C

C （既設 FEP80）

（既設 FEP50）

（既設 FEP40×3）

予　備

予　備

予　備C

C （既設 FEP30×3）予　備

EM-CE5.5 -2C（既設 FEP30） 照明　2

EM-CE5.5 -2C（既設 FEP30） 照明　2

C

C （既設 FEP80）

（既設 FEP50）

（既設 FEP40×3）

予　備

予　備

予　備C

C （既設 FEP30×3）予　備

EM-CE22 -2C （既設 FEP50）

EM-CE 22 -3C

EM-CE5.5 -2C （既設 FEP30）照明　6

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE 8 -3C

EM-CE5.5 -2C（FEP30）照明　1

EM-CE3.5 -2C

EM-CE3.5 -2C（既設 FEP30）ITVカメラ電源-1

EM-CE5.5 -2C

（FEP50）EM-CET 38 水景動力

（FEP50） 予　備C

EM-CE3.5 -2C

EM-CE 8 -3C

EM-CE5.5 -2C （FEP30）

（FEP30）

（FEP30）

照明　1

EM-CE5.5 -2C×2 照明　1　4（FEP50）

（FEP50×4） 予　備C

C （FEP80×2） 予　備

EM-CE5.5 -2C×2（FEP50） 照明　6　7

（FEP80）

（FEP30）

（FEP65）

（FEP50）

EM-CET 150

EM-CE 8 -3C

EM-CET 100

EM-CET 38

管理棟電灯

管理棟動力

水景動力

（FEP30）EM-CE3.5 -2C

EM-CET 22 （FEP50）

ITVカメラ電源-1

管理棟電灯（Ｇ回路）

（FEP50）

C

C （FEP80×2）

（FEP50）

（FEP80）

（FEP30）

（FEP65）

（FEP50）EM-CET 38

EM-CE5.5 -2C 照明　3（FEP30）

C （FEP100）予　備

EM-CE3.5 -2C（FEP30）

（FEP50）EM-CET 22

（FEP50）EM-CE 22 -3C

C （FEP50） 予　備

（FEP80）

散水ポンプ動力

井戸ポンプ動力

ITVカメラ電源-2

C 予　備

EM-CE5.5 -2C 照明　2（FEP30）

照明　1EM-CE5.5 -2C

C

照明　3（既設 FEP30）EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C 照明　3（既設 FEP30）

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

(既設 EM-CEE 2 -5C)

EM-CE5.5 -2C 照明　3（FEP30）

EM-CE5.5 -2C 照明　3（FEP30）

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

C

C

C

C 予　備

予　備

EM-CE 22 -3C

EM-CE5.5 -2C （FEP30） 照明　3

照明　2EM-CE5.5 -2C（既設 FEP30）

井戸ポンプ（既設）

既存井戸ポンプ盤

配管300mm突き出し

EM-CE5.5 -2C 照明　6

C 予　備

(G36)

(G36)

EM-CE5.5 -2C 照明　6

C 予　備

(G36)

(G36)

EM-CE5.5 -2C 照明　6

C 予　備

(G36)

(G36)

照明　6(G36)EM-CE5.5 -2C

P,B 300×300×100
W,P

P,B 300×300×100

P,B 300×300×100

W,P

P,B 300×300×100

P,B 300×300×100

W,P　に取付

W,P　に取付

W,P　に取付

（Ｇ22）
照明　7

EM-IE3.5 接地線

EM-CE5.5 -2C

（Ｇ22）
照明　7

EM-IE3.5 接地線

EM-CE5.5 -2C

（Ｇ22）
照明　7

EM-IE3.5 接地線

EM-CE5.5 -2C

予　備C （FEP30）

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE3.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

（FEP30）EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

照明　6

EM-IE3.5 
照明　7（FEP30）

P,B 300×300×100

W,P

EM-CE3.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

（FEP30）EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C （FEP30）

C

（既設 FEP50）

井戸ポンプ制御

井戸ポンプ動力

(既設 EM-CEE 2 -2C）（既設 FEP30）

（既設 FEP50）

EM-CE3.5 -2C（既設 FEP30）ITVカメラ電源-2

C （既存 FEP30）予　備

EM-CE3.5 -2C（既設 FEP30）ITVカメラ電源-2

（既設 FEP30）C 予　備

（既設 FEP30） 予　備C

（既設 FEP30）ITVカメラ電源-2

EM-CE3.5 -2C ITVカメラ電源-2（ FEP30）

発電機

燃料タンク

園内照明制御盤 高圧キュービクル

EM-CET 38 水景動力

（FEP50）

（G54）

照明　5（FEP30）EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE22 -2C

C

C

C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE22-2C

C

C

C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE5.5 -2C

EM-CE22-2C

（既設 FEP30）

C （既設 FEP80×2）

（既設 FEP50）C

CCC

EM-CE22 -2C （既設 FEP50）

C （既設 FEP50×2）予　備

屋外便所電灯

EM-CE  22-3C

（既設 FEP30） 照明　3

ITVカメラ電源-2

井戸ポンプ動力

予　備

予　備

散水ポンプ

水槽電極

井戸ポンプ制御

予　備

予　備

予　備

（既設 FEP50）

（既設 FEP65）

(既設　EM-CEE 2 -5C)（既設 FEP40）

（既設 FEP40）

（既設 FEP100×2）

（既設 FEP80）

（既設 FEP50）

散水ポンプ

予　備

（既設 FEP65）

（既存 FEP30）(既設 EM-CEE 2 -5C）

(既存リ－ドケ－ブル)

水槽電極（既設 FEP30）

散水ポンプ（既設 FEP65）(既存リ－ドケ－ブル)

（既設 FEP30）C 予　備

照明　3

（既設 FEP30）ITVカメラ電源-2

（既設 FEP100×2） 予　備

予　備

採水口操作線（既設 FEP30）

（既設 FEP30） 照明　6

(既設 EM-CEE 2 -3C)

井戸ポンプ制御

井戸ポンプ動力

（既設 FEP30）

EM-CE3.5 -2C （既設 FEP30）ITVカメラ電源-2

（既設 FEP30） 照明　3

屋外便所電灯

予　備（既設 FEP50）

屋外便所電灯（既設 FEP50）

予　備

予　備

照明　2

照明　5

予　備

予　備

予　備

（既設 FEP30）

（既設 FEP30）

（既設 FEP80）

（既設 FEP50）

（既設 FEP30×2）

照明　2

照明　5

予　備

予　備

予　備

予　備

（既設 FEP30）

（既設 FEP30）

照明　2

照明　5

屋外便所電灯

予　備

予　備

予　備

（既設 FEP30）

（既設 FEP30）

（既設 FEP50）

（既設 FEP30） 照明　2

照明　2

照明　5

屋外便所電灯

予　備

予　備

予　備

予　備

（既設 FEP30）

（既設 FEP100×2）

（既設 FEP80×2）

（既設 FEP50）

（既設 FEP30）

（既設 FEP30）

（既設 FEP50）

照明　2

照明　5

屋外便所電灯

予　備

予　備

予　備

予　備

（既設 FEP30）

（既設 FEP30）

（既設 FEP50）

（既設 FEP30）

（既設 FEP100×2）

（既設 FEP80×2）

（既設 FEP50）

照明　2（既設 FEP30）

照明　5

照明　5（既設 FEP30）

（既設 FEP30）照明　5（既設 FEP30）

照明　1　4

照明　6　7

管理棟電灯

駐車場システム分電盤

管理棟動力

水景動力

予　備

（FEP50×2） 予　備

EM-CE5.5 -2C×2

EM-CE5.5 -2C×2

EM-CET 150  E22

EM-CE 8 -3C

EM-CET 100

駐車場システム分電盤

駐車場システム分電盤

ITVカメラ電源-1

駐車場システム分電盤（FEP30）

（FEP30） 照明　1

照明　1（FEP30）

（FEP30）駐車場システム分電盤

照明　4（FEP30）

照明　4

照明　6　7

水景動力

ITVカメラ電源-1

予　備

（FEP30）

（FEP50）

（FEP30）

照明　4

照明　6　7

予　備

（FEP30）ITVカメラ電源-1

（FEP50）

照明　4（FEP30）

照明　4（FEP30）
照明　6

照明　7

（FEP30） 予　備

照明　4

（FEP30）照明　4

照明　4

ITVカメラ電源-1（FEP30）

（FEP30）

（FEP30）

照明　4（FEP30）

（FEP30）ITVカメラ電源-1

照明　4（FEP30）

照明　3（既設 FEP30）

電気設備平面図

TN-5

TN-4

TN-3

TN-2

TN-1

Ｔ-3

Ｔ-5

Ｔ-4

ITV-5

Ｔ-6

ITV-1

管理棟電灯（Ｇ回路）

Ｔ-1

P

HH-B

HH-BJ

HH-BK

HH-B

HH-A

HH-BJ

HH-B

HH-BK

HH-BK

HH-BK HH-B

HH-A

HH-A

HH-B

HH-B

HH-BJ

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

HH-AJ電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

電

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱

弱弱

HH-BJ

HH-AK

2-1

5-3
5-2

5-4

5-6
5-5

2-3

2-4

2-2

3-3

3-6

3-5

3-4

6-3

6-26-1

6-5

6-4

1-1

4-1

1-2

4-5

4-3

4-2

1-3

4-4

4-6

3-1

3-2

HH-BK

HH-CK

HH-BK

HH-BK

HH-BK

HH-A

ED

7-3

7-2

7-1

異種管接続材

HH-AK

ITV-2

壁面灯１

壁面灯１

壁面灯１

ITV-4

HH-A

ITV-3

HH-B弱

HH-BK

5-1

HH-E

壁面灯２カメラ用ポールに取付

将来用

将来用

 1

14

電線管

電線管

電線管

電線管

電線管

電線管

ケーブル

ケーブル

ケーブル

 1 面

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

本

ｍ

ｍ 3

本ケーブル

ｍ

電線管 ｍ

ｍ

 1 面

ケーブル ｍ

ケーブル ｍ

グランド用照明

テニスコート用照明

駐車場システム分電盤

園内照明制御盤

既設ハンドホ－ル

G22     露出

PEG104   地中

FEP100  地中

FEP80   地中

FEP65   地中

FEP50   地中

FEP30   地中

EM-CE3.5 -2C      管内

EM-CE5.5 -2C      管内

EM-CE 8 -3C       管内

EM-CE 22 -2C      管内

EM-CE 22 -3C      管内

EM-CEE2 -2C      管内

 1

 6

 3

 2

基

基

基

基

鉄蓋（R2K-60）

化粧蓋（8ｔ）

化粧蓋（8ｔ）

化粧蓋（8ｔ）

ハンドホ－ル600×600×900

600×600×900

900×900×900

ハンドホ－ル1000×1000×1450

ハンドホ－ル

ハンドホ－ル

ハンドホ－ル1200×1200×1200
高圧キャビネット用

鉄蓋（R2K-60）HH-D

HH-CK

HH-BK

HH-AK

HH-A

HH-E ハンドホ－ル600×600×900東京都仕様ＣＤ型
鉄蓋（R2K-60）

 1

基

基

 凡　例 ・ 総 括 表 
名   称記 号 数　量

19

11

基

基

台

照明灯

フットライト

無電極放電灯150W H=5m

EFD15W

FPL36W蛍光灯

単位

台

3

1

壁面灯１

壁面灯２FPL42W蛍光灯

3.6

95

320

130

47

1,470.5

980

35.5

740

2.180

132

260

205

埋設標識シート

ケ－ブル埋設標鉄製

ケ－ブル埋設標コンクリ－ト製

管路掘削埋戻し

2倍折り

記 号 名   称 数　量

ケーブル

ケーブル

ケーブル

電　線

ｍ

ｍ

ｍ

ケーブル ｍ

電　線 ｍ

ケーブル ｍ

ケーブル ｍEM-CET 22        管内

EM-CET 38        管内

EM-CET 60        管内

EM-CET 100       管内

EM-CET 150       管内

6,600V EM-S-CET 38      管内

EM-IE 22          管内

EM-IE 3.5         管内

190

120

45

110

110

20

110

単位

ｍ43

電　線

電　線 ｍ

ｍ

電　線

電　線 ｍ

ｍ

EM-IE 5.5         管内

EM-IE 14          管内

EM-IE 38          管内

EM-IE 60         管内

20

40

10

10

600

6

235

弱

ITV-4

HH-AK

弱

PP

弱

HH-AHH-A
弱

HH-A

HH-A

HH-AKHH-AK

弱
HH-AK 弱HH-BK
弱 HH-A

HH-AK弱

HH-BK

弱

HH-AJ

HH-A弱

HH-BK

HH-A

HH-AK

弱HH-AHH-AK

HH-AK

HH-AHH-A

弱

弱

HH-AJHH-AJ

HH-AJ

弱

HH-AJHH-AJ

弱

HH-AJ 弱
HH-AKHH-AK

HH-AHH-A

弱

弱HH-A

弱

HH-A

Ｔ-1Ｔ-1

Ｔ-6Ｔ-6

SP1-2

Ｄ

SP4-1

SP3-2 SP3-1SP3-1

ITV-5

Ｄ

散

散

113

77

62

78

94

79

99
89

79

94

92 93

101

100

97
97

97 97

97
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ITV-4

HH-A
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HH-B弱

HH-BK

5-1

HH-E

壁面灯２カメラ用ポールに取付

既設ハンドホ－ル

電線管 FEP30   地中

電線管 FEP50   地中

ケーブル EM-CEE 3.5 -2C  管内

ケーブル EM-CEE 2.0 -2C  管内

ケーブル EM-CPPE 1.2 -5P  管内

ケーブル EM-S-FB-5C  管内

ケーブル EM-CPPE 1.2 -2P  管内

ケーブル EM-CPPE 0.65 -2P  管内

※
１

 凡　例 ・ 総 括 表 

記 号記 号 名   称名   称 数　量 単位

将来用グランド用照明

スピ-カ- 20W （照明ポ-ル取付け） 11 台

監視カメラ 20W H=5m 5 台

（ポ-ル取付け）電話　アンテナ　（防水プラボックス内）
2 台

1 台

HH-A ハンドホ－ル 600×600×900 鉄蓋（R2K-60） 3 基

HH-AK ハンドホ－ル 600×600×900600×600×900 化粧蓋（8ｔ）化粧蓋（8ｔ） 3 基

HH-BK ハンドホ－ル 900×900×900900×900×900 化粧蓋（8ｔ） 3 基

蓋のみ 化粧蓋（8ｔ） 基

弱弱

970 ｍ

ｍ259.5

1,380 ｍ

516.5 ｍ

550 ｍ

995 ｍ

280 ｍ

220 ｍ

ケ－ブル埋設標 鉄製鉄製
12 本

本

埋設表示シート ２倍折り
400 ｍ

管路掘削埋戻し
128 ｍ３

既存配管に接続

電話会社配管

駐車場料金精算機

ドアホン

既存井戸ポンプ盤既存井戸ポンプ盤

HH-BK

HH-BK

HH-AK

SP2-2

弱電設備平面図

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ5
放送　ＳＰ1 FEP30 FEP30EM-CEE3.5 -2C FEP30 キュ－ビクル警報 キュ－ビクル警報EM-CEE3.5 -2C FEP30 放送　ＳＰ1 EM-CEE 2 -2C EM-CEE 2 -2C

予　備（既存 FEP30）C
ITV-1 FEP30EM-5C-FB FEP30 発電機警報EM-5C-FB FEP30 EM-CEE 2 -2CITV-1

（既存 FEP50） 予　備C（既存 FEP40）EM-CEE3.5 -2C×2 放送　ＳＰ2　ＳＰ5駐車場システムFEP30×2 FEP50×3 電話引込C 予　備FEP50×2C C

C 予　備（既存 FEP40）予　備FEP50C 駐車場システムFEP30×2C

（既存 FEP30）予　備 EM-CPEE 1.2-5P トイレ警報FEP50C

（既存 FEP30） 電話　ANT-1EM-CPEE 1.2 -5P

（既存 FEP30×3）C 予　備

（既存 FEP50）C 予　備

FEP50×3 電話引込C

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ5
（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C×2 放送　ＳＰ2

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ5ITV-1FEP30EM-5C-FB

C 予　備（既存 FEP30）
（既存 FEP30×2）予　備C

FEP30発電機警報EM-CEE 2 -2C （既存 FEP30）C 予　備

駐車場システムFEP30×2C
C 予　備（既存 FEP50）

駐車場システムFEP30×1C

放送　ＳＰ1EM-CEE3.5 -2C FEP30

FEP30 キュ－ビクル警報EM-CEE 2 -2C
（既存 FEP40）放送　ＳＰ2　ＳＰ5EM-CEE3.5 -2C×2放送　ＳＰ1EM-CEE3.5 -2C FEP30

（既存 FEP30）EM-CPEE 1.2-5P トイレ警報予　備FEP50×2C
（既存 FEP40） 予　備C

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2
トイレ警報（既存 FEP30）EM-CPEE 1.2-5P

（既存 FEP30） 電話　ANT-1EM-CPEE 1.2 -5P
電話　ANT-1（既存 FEP30）EM-CPEE 1.2 -5P

放送　ＳＰ2、ＳＰ5EM-CEE3.5 -2C×2 FEP40 （既存 FEP50） 予　備CEM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ1FEP30 （既存 FEP30） 予　備Cトイレ警報FEP30EM-CPEE- 1.2-5P
EM-5C-FB ITV-1FEP30 （既存 FEP50） 予　備CFEP30 電話　ANT-1EM-CPEE 1.2 -5P

FEP30EM-CEE 2 -2C キュ－ビクル警報
FEP30C 予　備

（既存 FEP30） トイレ警報EM-CPEE 1.2-3PFEP30EM-CEE 2 -2C 発電機警報 FEP50×2C 予　備

EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2C 駐車場システムFEP30×2
（既存 FEP30）

電話　ANT-1C EM-CPEE 1.2 -5P電話引込FEP50×3
FEP40 放送　ＳＰ2、ＳＰ3EM-CEE3.5 -2C×2

（既存 FEP30）C FEP50 予　備C予　備
EM-5C-FB×3 FEP50 ITV-3、ITV-4、ITV-5

（既存 FEP50） 予　備C
散水ポンプ警報EM-CEE 2 -2C FEP30

井戸ポンプ警報EM-CEE 2 -2C FEP30

EM-CPEE 0.65-4C 電話　ANT-2
FEP30

EM-CPEE 1.2 -2P ドアホン

FEP30EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ4 FEP30 予　備C
電話　ANT-1EM-CPEE 1.2 -5P

EM-5C-FB ITV-2FEP30 FEP50C （既存 FEP30）予　備
EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2

FEP30EM-CEE 2 -2C 水景施設動力警報

FEP50 予　備C （既存 FEP30）EM-CPEE 1.2-5P トイレ警報
散水ポンプ警報FEP30EM-CEE 2 -2C

（既存 FEP30） 予　備C
EM-5C-FB ITV-2FEP30

（既存 FEP50） 予　備C

FEP40 放送　ＳＰ2、ＳＰ3FEP30 EM-CEE3.5 -2C×2EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ4

EM-5C-FB×3EM-5C-FB ITV-2 FEP50 ITV-3、ITV-4、ITV-5FEP30

井戸ポンプ警報FEP30EM-CEE 2 -2CFEP50 予　備C

電話　ANT-2EM-CPEE 0.65-4C
FEP30

ドアホンEM-CPEE 1.2 -2P

FEP30FEP30 予　備CEM-CEE 2 -2C

FEP50 予　備C

(G36)EM-CEE 2 -2C

放送　ＳＰ4FEP30EM-CEE3.5 -2C

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2
放送　ＳＰ4FEP30EM-CEE3.5 -2C

（既存 FEP30） （既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ3 EM-CPEE 1.2-5P

（既存 FEP50）EM-5C-FB×3 ITV-3、ITV-4、ITV-5（既存 FEP50） 予　備C

井戸ポンプ警報（既存 FEP30）EM-CEE 2 -2C

EM-CPEE 1.2 -2P
ドアホン （既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2（既存 FEP30）

EM-CPEE 0.65-4C 電話　ANT-2

C （既存 FEP30）（既存 FEP50×3）C 予　備
トイレ警報（既存 FEP30）EM-CPEE 1.2-5P

（既存 FEP30） 予　備C （既存 FEP30） （既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2 EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2

（既存 FEP30） 予　備C （既存 FEP30）（既存 FEP30） 予　備予　備 CC

（既存 FEP50） 予　備C （既存 FEP30） 予　備C

（既存 FEP30） 予　備C予　備（既存 FEP50）C

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C×2 放送　ＳＰ2 （既存 FEP30） 予　備C

EM-5C-FB ITV-3

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2 （既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ3

EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ3（既存 FEP30） EM-5C-FB ITV-5
（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ2（既存 FEP30）

ドアホンEM-5C-FB ITV-3 EM-CPEE 1.2 -4C
（既存 FEP50）

電話　ANT-2EM-CPEE 0.65-4C 電話　ANT-2EM-CPEE 0.6-4C

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ3EM-5C-FB ITV-5
（既存 FEP30）

ドアホンEM-CPEE 1.2 -2P EM-5C-FB ITV-5
（既存 FEP30）

ドアホンEM-CPEE 1.2 -4C（既存 FEP50×3）予　備C

EM-5C-FB ITV-3
（ FEP30）

電話　ANT-2EM-CPEE 0.6-4C

（既存 FEP30）EM-CEE 2 -2C 井戸ポンプ警報

EM-5C-FB ITV-4

（既存 FEP30）EM-CEE 2 -2C 井戸ポンプ警報

ITV-5（既存 FEP30）EM-5C-FB

ドアホン（既存 FEP40）EM-CPEE 1.2 -4C
EM-5C-FB ITV-4（FEP30）

（既存 FEP30）EM-CEE3.5 -2C 放送　ＳＰ3

トイレ警報

水景施設動力警報

水景施設動力警報
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足
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足
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便所 トイレ

だれでも

男子便所

通路１

外通路

事務
コーナー

ホール

詰所

WC１

廊下

更衣室１

前室２

前室１

更衣室２

WC２

選手控え室１ 防災倉庫１

倉庫

シャワー室１

シャワー室２

既設75

M

50

5
0

40 20

20

40 20

4
0

4
0

2
0

40

20

20

20
20

20

給水管

記 号

HIVP

M 量水器（貸与品）、ボックス（都指定品）

仕切弁（ボックス共）

埋設表示杭

名   称

 凡　例 

ゴミ用洗い場　1基

ガス本管100A

散水栓

ガス管G

ガスメーター（ガスメータ以降建築設備工事）

給水・ガス設備平面図

NS-40

カ

弱

電

50号給湯器（96kw）

P
E
7
5
埋

設
配

管

水飲み　1基

井弱

弱
電

電

電

下

防

防

防 防 下

防

防

防

弱

電

防

電

弱

防

下

防

防

下

防

電

電

弱

286

弱

弱

電

弱
電

弱

電

下

電

弱

弱
電電

下

下

下

下

下

GV20（BOX共）

2
0

H
I
V
P
5
0

HIVP20

GV20（BOX共）

水飲み　1基

GV20（BOX共）

HIVP20

GV50（BOX共）

PE100埋設配管

75A　PEBV
レジンピット
推定流量290kw

以降建築設備工事

G

1.1

6.7

46.5

27.6

12.5

12.0

7.0

13.0

4.8

16.2

1.5

25.0

1.97.1

12.5

14.5

6.5

1.0

47.6

EM-CEE3.5□×2C

（FEP-30）電磁弁用

（FEP-30）電磁弁用

24.5ｍ

HIVP75

（FEP-30）電磁弁用

EM-CEE3.5□×3C

20

20

20

（詳細図参照）

既設井水管より分岐

便所

既存水飲に接続

（既設量水器40mm取替）
量水器50mm

20

（FEP-30）電磁弁用

HIVP75

既HI75

R-1

GV50(BOX共)

既HI75

（既設FEP-30）電磁弁用
EM-CEE3.5□×2C

（基礎、配管新設）

75(既設)

R-1

R-1

R-1

R-1

EM-CEE3.5□×3C
（既設FEP-30）電磁弁用

EM-CEE3.5□×6C

（FEP-40）電磁弁用

既設管接続

（FEP-40）電磁弁用

EM-CEE3.5□×5C

既
H
I
7
5

耐震水槽（詳細図参照）

水槽（100ｍ3）

既設ゲート弁80×10K再利用

（600φボックス新設）

HIVP75

EM-CEE3.5□×6C　（FEP-40）電磁弁用

EM-CEE3.5□×3C　（FEP-30）電磁弁用

既設スプリンクラー制御盤（HS-268型）再利用

既
H
I
7
5

Ｐ

既設水中散水ポンプ（BMSP型）
65×3段×7.5KW、再利用（CV共）

定水位弁50A（600φボックス）

既設電磁バルブ装置（SHV-65）再利用×8組

（ボックス新設、既設電磁弁調整）

既設レインガン（H-100SR）再利用×6基

GV20(BOX共)

GV40(BOX共)

GV20(BOX共)
GV20(BOX共)

GV20(BOX共)

GV20(BOX共)

既HI65

EM-CEE3.5□×3C

EM-CEE3.5□×4C

既設管分岐×8ヶ所

（FEP-30）電磁弁用

EM-CEE3.5□×4C

（FEP-30）電磁弁用

EM-CEE3.5□×2C

既HI75

HIVP75

既HI75

プラグ止め×5ヶ所 H
I
V
P
2
5

既
H
I
7
5

採水口（単口、バルブ付）

既設井戸ポンプ（7.5KW）

（FEP-30）電磁弁用
EM-CEE3.5□×3C

既設配管に電磁弁取付

既設井水管より分岐取り出し

既80A

S-1

S-1

既設スプリンクラー（HU-810型）再利用×2基

※ヘッド交換HU-810全円型へ

既
H
I
6
5

既存水飲に接続

既存水飲に接続

GV20(BOX共)

65.0ｍ

M

18.5ｍ 6.5ｍ 8.0ｍ

8
.5
ｍ

39.0ｍ

1
6
.5
ｍ

19.5ｍ

2
2
.5
ｍ

9.0ｍ

23.0ｍ

5
0
.0
ｍ

3.0ｍ

1
2
.5
ｍ

6.0ｍ

4
.
0
ｍ

13
.5

ｍ

6.5ｍ

1
.
0ｍ

37.5ｍ

1.
0ｍ

7.0ｍ

21.5ｍ

18.
0ｍ

1
.
0
ｍ

19.0ｍ

14.0ｍ

6
.0
ｍ

50

7
.
0
ｍ

GV20(BOX共)

50

GV50(BOX共)

40

40

5
.
0
ｍ

HIVP75 3.0ｍ

2040

40

20

40

50VD

4.0ｍ

4.0ｍ

20VD

8
0
V
D

8
.
0ｍ

5
0
V
D

1
5
.0
ｍ

20

消火管SGP-VS8012.0ｍ

13.0ｍ50VD

消火管SGP-VS8019.0ｍ
消火管SGP-VS806.0ｍ

消火管SGP-VS8021.0ｍ

消火管SGP-VS807.0ｍ

消火管SGP-VS809.0ｍ

消火管SGP-VS8053.0ｍ

消火管SGP-VS8032.0ｍ

消火管SGP-VS804.0ｍ

手押しポンプ（詳細図参照）

2.5ｍ

2
.
0ｍ

R-1

4.5ｍ

既設（FEP-40）電磁弁用

EM-CEE3.5□×5C

HIVP25

8.5ｍ

1
.
0ｍ

5
.
5
ｍ

1.0ｍ

HIVP40

6
.
5
ｍ

8.0ｍ

HIVP755.5ｍ

1
.0
ｍ

5.0ｍ

20

1
7
.0
ｍ

HIVP75
2.0ｍ

11.5ｍ

25

5.0ｍ
80VD

EM-CEE3.5□×3C 72.0ｍ

（FEP-30）電磁弁用
EM-CEE3.5□×2C
（FEP-30）電磁弁用

59.0ｍ
4.0ｍ

（FEP-30）電磁弁用

EM-CEE3.5□×4C 39.0ｍ

5.0ｍ 8.0ｍ

（既設FEP-30）電磁弁用

EM-CEE3.5□×2C

8.0ｍ
EM-CEE3.5□×5C

（FEP-40）電磁弁用
46.0ｍ

83.0ｍ

22.0ｍ

20.0ｍ

12.0ｍ

10.0ｍ

15.0ｍ7.0ｍ

75.0ｍ

1.0ｍ

HIVP75
3.0ｍ10.5ｍ

4
.5
ｍ

SGP-VD250.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD651.5ｍ

SGP-VD250.5ｍ

散
水
直
径
2
3
.
8
ｍ

公
園
緑
化
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

止
水
栓
筐

芝
散
水
ゲ
ー
ト
弁
（
4
0）

公
園
緑
化
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

散
水
直
径
2
3
.8
ｍ

H
I
V
P
4
0（

芝
生
散
水
設
備
工
）

Ｌ
=
4
4
.0
ｍ

公
園
緑
化
用
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

散
水
直
径
2
1
.
8
ｍ

散
水

栓

S
G
P
-
V
D
2
5　

0
.
5
ｍ

散
水
栓
・
ボ
ッ
ク
ス

バ
タ
フ
ラ
イ
弁
5
0Ａ

弁
筐
（
Ｂ
6
+
Ｖ
Ｐ
1
2
5
）

水
路
送
水
管
 HIＶ

Ｐ
50 Ｌ

=17.5ｍ

４
３
０
０

３
７
５
０

２
５
０
０

水
路

吐
水

口

HIVP50
H
I
V
P
4
0（

芝
生
散
水
設
備
工
）

HIVP25
HIVP20

（
給
水
工
事
）

特
殊
キ
ャ
ン
ド
ル
送
水
管
 

P５ PP １ ３ P ２
PPPP

樹
氷
送
水
管
 HIVP50 Ｌ

=13.1ｍ

SUSゲ
ー

ト
弁

50
水
抜

バ
ル

プ ３
７
５
０

５７２２

井
戸

循環連通管 VU250 Ｌ=12.8ｍ

循環連通管 VU250 Ｌ=12.1ｍ

VP50

Ｌ
=3.7ｍ

HIVP50

HIVP75

HIＶ
Ｐ
75 Ｌ

=16.9ｍ ３
４
０
０

特
殊

キ
ャ

ン
ド

ル
噴

水
樹
氷
噴
水

２
１

８
１

３５０

HIVP50

HIVP75
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３
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０
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５
０
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殊
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ル
噴

水
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水
栓
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ッ
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Ｂ
３
－
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水
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ル
ブ
２
５
ｘ
４
５
゜
（
回
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式
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P
3
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駐
車
場
散
水
栓
設
備
工
）

Ｌ
=
5
3
.0
ｍ

薬
注
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ー
ス
サ
ヤ
管

V
P
2
5
 Ｌ

=
7
7
.0
ｍ

別
途
配
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Ｌ
=
1
6
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トイレ
だれでも

男子便所

通路１

外通路

事務

コーナー
ホール

詰所

WC１

廊下

更衣室１

前室 ２

前室 １

更衣室 ２

WC ２

選手控え室 １ 防災倉庫 １

倉庫

シャワー 室 １

シャワー室２

№ 13

№ 12

№ 11

№ 43

№ 44

№ 45 № 46

№ 47

№ 51

№ 48

№ 50

№ 52

№ 53№ 54

№ 19

№ 20

№ 24

№ 23

№ 22

№ 21

№ 25
№ 26

№ 27№ 28№ 29

既設汚水桝

排水平面図

29.80

29.80

29.82

29.51

0.26％

29.51

0.3％0.4％

29.51 29.4929.4929.51

29.5129.51

29.50 29.50

28.50

28.00

27.50

FH27.30

30.01

30.01

30.01

29.85

29.83

29.76

29.86

29.85

29.83

29.694

29.66

29.67

1.0％1.0％

既設汚水桝

29.00

29.00

27.30

29.51

27.30

（T20用グレーチング蓋）

L=5.4ｍ 雨水桝（400×400×550）

29.84

汚水1号マンホール
災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

№ 17

浸
透
管
L=8.0m

浸
透
管
L=8.0ｍ

150VU　L=2.8ｍ

（T14用グレーチング蓋）
30.01

雨水桝（400×400×550）

（T14用グレーチング蓋）

（
1種

　
コ
ン

ク
リ
ー
ト
蓋
）

ＣＤ型集水桝
№3

カ

弱

電

（T20用グレーチング蓋）

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

1
1 5
0
V
U有

孔

0
.
3/
1
0
0

29.49 29.49

浸
透
管
L=
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.0
ｍ

浸
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管
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m

浸透管L=10.0m

災害用トイレ
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電
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弱

弱

電

弱
電

弱

電

下

電

弱

弱
電電

下

下

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

№ 14 汚水1号マンホール
災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

汚水1号マンホール
災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

№ 15

№ 16 汚水1号マンホール
災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

災害用トイレ
災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

化粧蓋（Ｔ-14）

№31
汚水桝φ500

下

下

下

№32

化粧蓋（Ｔ-14）
汚水桝φ500

汚水桝φ500
№33

汚水桝φ500
№34

雨水桝（400×400×550）

既設汚水桝

既設汚水桝

浸
透
管
（
Ｈ
4
00
）

L=
2
3
.
0ｍ

浸透管（H400)L=6.0m

浸透管（H400)L=6.0m

浸透管（H400)L=6.0m

浸透管（H400)L=6.0m

1.0％ 1.0％

29.51

29.49

ＣＤ型集水桝
№1

（450×450×700）

（T14用グレーチング蓋）

雨水桝（400×400×550）

№ 2
ＣＤ型集水桝

（450×450×1000）

L=3.3ｍ

（T20用グレーチング蓋）

29.82

1.0％ 1.0％

30.01

27.30

28.50

28.00

27.50

27.30

29.51

ＣＤ型集水桝
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災害用トイレ蓋　D280（Ｔ-14）防臭・洋式

150VU　L=12.0ｍ

150VU　L=1.1ｍ
雨水桝（400×400×550）

150VU　L=3.2ｍ
4.0ｍ
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.
2
5

2
0
.4
0

150VU　L=1.0ｍ
0.5ｍ

29.85

横断溝（250）

横断溝（250）

給排水工（排水）　総括表
工事区分・工種・種別・細別

給排水

排水工

横断溝工

U型側溝工

管布設工

桝設工

雨水桝

雨水浸透桝

横断溝

横断溝

落蓋式Ｕ型側溝

Ｕ型側溝

φ150ＶＵ有孔管

φ150ＶＵ管

φ300ＶＵ管

φ150取付管

浸透管

浸透管

ＣＤ桝

ＣＤ桝

ＣＤ桝

ＣＤ桝

ＣＤ桝

№31　φ500汚水桝

№32　φ500汚水桝

№33　φ500汚水桝

№33　φ500汚水桝

№34　φ500汚水桝

№14　1号マンホール

№15　1号マンホール

№16　1号マンホール

№17　1号マンホール

災害用トイレ

皿型集水桝

規     格

400×400×550Ｈ

400×400×600Ｈ

250（T-14G）

250（T-20G）

1種U-250（コンクリート蓋）

3種U-250（グレーチング蓋　T-14G）

①路線

①②路線

⑥路線

φ150

φ150(H400)

450×450×700Ｈ

450×450×1000Ｈ

450×450×1150Ｈ

450×450×1200Ｈ

450×450×1250Ｈ

化粧蓋（Ｔ-14）

化粧蓋（Ｔ-14）

鉄蓋

化粧蓋（Ｔ-14）

化粧蓋（Ｔ-14）

災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

災害用トイレ蓋（Ｔ-14）防臭・和式

災害用トイレ蓋（Ｔ-14）D280防臭・洋式

450×600×800

単位

個

個

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

ｍ

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

変更前
数　量

6.0 

7.0 

15.2 

8.9 

17.1 

51.1 

50.0 

72.9 

37.1 

116.4 

23.0 

2.0 

3.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

12.0 

数　量

5.0 

1.0 

9.0 

14.7 

9.0 

16.9 

51.1 

41.5 

72.9 

36.6 

107.4 

47.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

12.0 

1.0 

備　　　考

№1

№2

№4

№3

№5

変

新

変

変

変

変

変

変

変

変

変

変

新

新

変

新

新

新

化粧蓋（Ｔ-14）

化粧蓋（Ｔ-14）
（450×450×1250）

150VU　L=6.9ｍ

（450×450×1150）

（450×450×1200）

雨水浸透桝（400×400×600）

150VU　L=3.3ｍ

L=4.0ｍ
横断溝（250） 落

蓋
式
U
型
側
溝
（

2
50
）

L=
9
.
0
ｍ

3種　L=16.9ｍ
落蓋式U型側溝（250）

L=5.0ｍ
横断溝（250）

17.70

12.10

6
.00

13.95

皿型集水桝（450×600×800）

8
.6
5

150VU　L=3.6ｍ

8.85

9.85

28
.
8
5

9.60

L=6.0ｍ
横断溝（250）

150VU　L=1.7ｍ

竣工後


