
特記仕様書

１）引渡しを要するもの

　完成図及び保全に関する説明書の提出　　　・要　　　・不要

　別契約の関係請負者が定置したものは、無償で使用できる。

２）引渡しを要するもの以外

３）特別管理産業廃棄物

　・構外搬出とし、搬出及びその処理費は別途とする。

４）再利用又は再資源化を図るもの

１）設計要水平地震力

設計用水平震度　

　　なお、設計用水平震度は次による。

（国土交通省住宅局建築指導課）１９９７年版」による。

上層階、屋上

地下階、１階

上層階の定義は次による。

２）設計用垂直地震力

　６階建以下の場合は最上階、７～９階建の場合は上層２階

　下記の露出配管は塗装を行う。

なき場合は次による。

コンパクト形

・測定数　　箇所以上

・「営繕工事完成図書作成要領（案）（平成９年度版）」を適用する。

　　ＰＣＢ使用機器は関係法令により適切に処理し、建物管理者に引渡す。

　・埋戻し後の建設残土は、監督職員が支持する構内の場所に敷きならしとする。

　・埋戻し後の建設残土は、構外搬出とし搬出及びその処理費は別途とする。

　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針

　国土交通大臣官房官庁営繕部監修の「工事写真の撮り方（改訂版）の建築設備編」に

　　機器の重量〔ｋｇｆ〕に、設計用標準水準水平震度を乗じたものとする。

　・有（ＰＣＢ使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・配電盤　　・自家発電装置　　　　　・交流無停電電源装置　　・直流電源装置

・交換機　　・火災報知設備受信機　　・中央監視装置　　　　　・放送機器架

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　１０～１２階建の場合は上層３階、１３階建以上の場合は上層４階

および管径等は監督職員の承諾を受けて変更しても差し支えない。

　分電盤、制御盤及び端子盤等の二次側以降の配線経路は、電線太さ、電線本数

　また、機械室等の床配線は図面上ＰＦ管で記載している場合であっても、立上げ

部分塔の露出配管部分は金属管とし、その場合は全長に亘って接地線をもおける。

　長さ１ｍ以上の入線しない電線管には、電線太さ１．２mm以上のビニル被覆鉄線

・変圧器　・　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　・　

　蛍光灯器具（ただし、誘導灯は除く。）の安定器の回路方式、電圧は図面に記載

　　・屋外　　　・屋内（但しＥＰＳ内、機械室内は除く　　　　　　　　　　）

場合、電動機の接地は配管のボンディングを利用し、接地線は省力してよい。

　制御盤以降、定格出力７．５ｋＷ以下の電動機へ至る配線が全長に亘って金属管配線の

特　　　記　　　事　　　項

第１編第１章第４節１．４．１「機器及び材料の品質等」（ｂ）の品質及び性能を有す

ることの証明となる資料の提出を省略することができる。　ただし、共通仕様書に規定

　使用する機材が設備機材等指定表による製造者等のものである場合は、共通仕様書

て所要の品質・性能を有する事の評価を受けた材料・機材等を使用する場合は、評価

　また、（社）公共建築協会が実施する「建築材料・設備機器材等性能評価事業」によっ

よるほか、これらと同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督職員

とする。なお、製造業者等が定められている機材については、設備機器等指定表に

　本工事に使用する設備機材等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のもの

　契約電力５００ｋＷ以上の電気工作物においても、第一種電気工事士により施工を行

　工事現場におく電気保安技術者は、工事担当技術者の職務を補佐し、電気工作物の

　　（２）特記事項において選択する事項は、 ・ 印のついたものを適用する。

される製作図、試験成績表等は除く。

・５０Ｈｚ　　・６０Ｈｚ

・事業用電気工作物　　・一般用電気工作物

保安業務を行うものとする。

電気保安技術者

電気工事士５

４

う。

電源周波数

電気工作物の種類

２

３

の承諾を受ける。

機材の品質・性能証明

書の写しを監督職員に提出するものとする。

　　（１）項目は番号に○印の付いたものを適用する。

２．特記仕様

項　　　　目

機　材　等１

箇所数

接地線の省略19

装置の照度測定

非常用の照明18

・全　室

Ｈｆ形

直管形

環　形

蛍光灯器具17

金属電線管の16

塗装

を挿入する。

設置場所

４．指　定　部　分　　　・無　　　・有（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　（１）図面、特記仕様書及び現場説明書（現場説明に対する質問回答書を含む）に記載されていない事項

　　　　様書を適用する。　なお、機械設備工事の工事仕様書は（　　／　　）図、建築工事の工事仕様書は

　　（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの工事仕

　　　　は、すべて東京都標準仕様書及び電気設備工事標準図（平成１３年版）による。

　　　　（　　／　　）図による。

2．工事仕様
１．一般仕様

図示による

構内通信線路

５．工　事　範　囲

テレビ電波障害防除設備

・

・

外構設備

幹線設備

監視カメラ設備

構内情報通信網設備

車路管制設備

非常警報設備

映像・音響設備

構内配電線路

・

・

・

・

・

・

・

・

配管のみ

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

呼び線15

電線本数管路14

など

一式

一式

一式

　重要機器

中間階

及び塔屋

延べ面積

(m )
５７２．８７６

工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

（（注）延面積は建築基準法による表記）

３．工　事　種　目（ ・ 印のついたものを適用する）

・ 自家発電設備

電話設備

拡声設備

表示設備

インターホン設備

防犯・入退室管理設備

火災報知設備

テレビ共同受信設備

中央監視制御設備

・

・

・

・

・

・

・

・

電灯設備

受変電設備

避雷設備

動力設備

建物別及び屋外

工　事　種　目

静止形電源設備

・

・

・

・

・

一式

配管のみ

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

構　造

文京区目白台１－１９，２０

ＲＣ造、Ｓ造集会所、事務所、便所、倉庫

1．工事概要

２．建物概要

１．工事場所

建　物　用　途

地下１階、地上２階

階　　　　数

屋　外

耐震施工13

工事写真12

残土処理11

よる。

　・

15項 耐火構造

消防法施工令
2 別表第一

備　考

　・有

足場、さん橋類

発生剤の処理10

９

完成図等８

床上～中心分電盤、制御盤、実験盤 １，５００（上端１，９００以下）

２，０００

２，１００

８００～１，５００

８００～１，５００

８００～１，５００

（備考）（天井高）×０．９及び（天井高）×０．８は天井高が 2,500～3,000 の場合に適用

１００ＶＲＨ４０形及び１１０形

１３，１８，２７ワット

３２／４５ワット　下面開放形

４５ワット固定　ルーバ又はカバー付

３６，５５ワット

ＰＨ

ＰＨ

ＰＴ

ＥＬ

　　　Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

３０形（上記以外のもの）

蛍　光　灯　の　種　類

３０形（電池内蔵形非常用照明器具）

２０形　上記以外のもの

　　　　電池内蔵形非常用照明器具

２０形　防雨形器具、防湿形器具及び

３０形

１５形以下

ＧＬ

ＧＨ

ＧＨ

回路方式

ＧＬ

ＧＬ

ＧＨ

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

電　圧

１００Ｖ

１００Ｖ

１００Ｖ

復帰ボタン（　　 〃 　　）

　　　〃　　　（都市ガス）

火報受信機（複合盤）

廊下表示灯（　　 〃 　　）

連動制御器（自動閉鎖）

ガス漏れ検知器（ＬＰガス）

する。

表示灯

発信機

自動報機器収容箱

警報ベル

テレビ機器収容箱

副受信機

天井面～中心

床上～中心

床上～操作部

電磁開閉器押しボタン

室内端子盤（廊下・室内）

中間端子盤（ＥＰＳ・電気室）

身体障害者用インターホン子機

呼出ボタン（身体障害者用）

発信機（出退表示用）

親時計

インターホン

子時計、スピーカ

出退表示盤

アッテネータ

接地極埋設標

給油ボックス

開閉器箱

避雷接地用端子箱

接地用端子箱

床上～中心

床上～下端

地上～給油口

床上～中心

床上～下端

地上、床上～中心

文京区土木部みどり公園課

１，８００

（天井高）－２００

　　３００

（天井高）×０．９

（天井高）×０．８

１，８００

１，５００

１，５００（上端１，９００以下）

１，３００

１，５００

１，１００

　　９００

（天井高）×０．９

（天井高）×０．９

１，３００

　　６００

　　３００

１，０００

１，５００

１，３００

　　５００

１，５００

　　８００

平成　19年　3月　　日　

(仮称)目白台運動公園整備工事

照査

特記仕様書

部長 課長

作製年月日

称

名

係長

目白台一丁目２０番工 事 箇 所

面

図

工 事 件 名

Ｎ，Ｓ

Ｅ－０１

図面番号

設計

尺

縮

フロアベースは水平高低調整機能付（空転防止リング付）とする。

・鉄製（　  　箇所）　　　・コンクリート製（　　　箇所）

　ただし、絶縁劣化灯使用に絶えない場合は、監督職員に報告する。

　最寄り端子盤から電話機までの配線として電話機１台につき下記のケーブルを見

既存のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンド

　取外し再使用機器は、原則として清掃及び絶縁抵抗測定を行った後、取付ける。

　接地極の材料は下記による。なお、接地棒ＥＢの長さは１，５００mm以上とし、１０φ、

　構内線路における埋設標の材質及びその個数は、図面に記載のない場合は次による。

　図面において、室名に（　）を付したものは直天井の、それ以外は二重天井の室を

２，１００

２，５００

ＥＢ（１４φ）×３連－　組

ＥＢ（１４φ）×３連－２組

ＥＢ（１０φ）×１

ＥＢ（１４φ）×３連－　組

ＥＢ（１４φ）×３連－２組

ＥＢ（１４φ）×３連－２組

ＥＢ（１４φ）×３連－２組

ＥＢ（１４φ）×３連－　組

ＥＢ（１４φ）×３連－２組

ＥＢ（１４φ）×１

ＥＢ（１０φ）×１

ＥＢ（１４φ）×３連－　組

　壁付、壁掛形の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として下表に

接地抵抗値記　号接地の種別・　特定の施設（甲類・乙類） ・　一般の施設（乙類）

32

　　　〈　〉内の数値は水槽類に適用する。

重要機器・水槽

（注）（　）内の数値は防震支持の機器の場合に適用する。

（１．０）

〈１．５〉

（１．０）

〈１．０〉

〈２．０〉

１．５

（１．５）

〈１．５〉

１．０

２．０

重要機器・水槽

（２．０）

〈１．５〉

（１．５）

１．０

〈１．０〉

０．６

（２．０）

１．５

一般機器・水槽

（０．６）

〈０．６〉

（１．０）

〈１．０〉

一般機器・水槽

（１．５）

（１．０）

〈０．６〉

〈１．０〉〈１．５〉

１．０

０．６

（１．５）

〈１．０〉

１．５

（２．０）

０．６

０．４

１．０

名　　　称

　　　　　　〃　　　　　　　 （台上）

　　　　　　〃　　　　　　　 （和室）

ブラケット（一般）

　　〃　　（鏡上）

　　〃　　（踊場）

　 〃　 （身体障害者用）

コンセント（車庫）

引込開閉器箱（低圧）

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ（一般）

廊下通路誘導灯

スイッチ（一般）

取付高さ

避難口誘導灯

よる。

床上～上端

台上～中心

床上～中心

床上～上端

床上～中心

床上～中心

鏡上端～中心

床上～下端

測　　　点

交換機用

通信用

測定用

通信用

・

・

・

・

第３種

高圧避雷器

低圧避雷器

特別第３種

避雷設備

・

・

・

・

共同接地

第１種

第２種

・

・

・

・

１００Ω以下

　１０Ω以下

AＥ

AＥ

Ｅ

0Ｅ

Ｅ

3t

1L

　　　Ω以下

　　　Ω以下

　１０Ω以下

１００Ω以下

　１０Ω以下

　１０Ω以下

　３０Ω以下

　１０Ω以下

ＥD

ＥC

ＥA

AＥ

ＥA

Ｅ

AＥ

ＥB

AD

　　　Ω以下

　　　Ω以下

耐震安全性の分類

31

30

28

29

27

26

25

23

24

１４φは、Ｗ＝４０としてよい。

接地極

天井仕上表示

示す。

再使用機器

はつり

地中線の埋設表示

カッターによる。

・本工事　　　　　　・別途

フラッシプレート　　　・金属製　　　・樹脂製

フロアプレート　　　　・砲金製　　　・アルミ合金製

・ボタン電話機　　　ＥＢＴ　　０．４－４Ｃ　　　

・多機能電話機　　　ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ　　　

・ワイヤープロテクタ（２号）　　１．５ｍ

・多機能電話機　　　ＥＢＴ　　０．４－４Ｃ　　　

・内線電話機　　　　ＴＩＶＦ０．６５－２Ｃ　　　

電話機への配線

込む

保安器用接地

フロアベース

プレートの材質

接　　地　　極

１，０００以下

　　１５０

　　１５０

　　８００

１，５００

１，３００

　　３００

１，１００

１，５００以上

　　１５０

取付高〔ｍｍ〕

上記と同等品以上とする。

グリス入りキャップを取付ける。

基礎との接合は防震ゴム挿入し、ボルトの頭は

上記以外のメーカーを使用したい場合は、見積書提出前にその旨を申し出ること。

基礎接合

設備機器と36

メーカーリスト35

テレビ共聴設備

自動火災報知・防排煙設備

配線器具類

照明器具

盤類

製　　品　　名

電線ケーブル類

電線管類

松下電工

ヤマギワ

製　　作　　所　　名

マスプロ八木

ホーチキ

ＤＸアンテナ

能美防災

ホーチキ

かわでん

東芝ライテック遠藤照明

内山電機工業

松下電工

ＪＩＳ規格品

ＪＩＳ規格品

松下電工

白川電機製作所

山田照明

　すべて請負者の負担とする。

等に要する費用は請負者の負担とする。

　本工事に必要な工事電力、水等の費用及び官公署その他の関係機関への諸手続

ただし、設置条件は、構内につくることが　　・できる　　・できない　

(仮称)目白台運動公園整備工事
水・その他

工事用仮設物７

項　　　　目

工事用電力・　６

特　　　記　　　事　　　項特　　　記　　　事　　　項

21

22

20

一般用　　　　　個

　遠方操作用押ボタンは連用形とする。

・外部固定　　　・・内部固定　　　・上下動形

押しボタン

ﾛｰﾃｰｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ

ﾊｲﾃｰｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ

電磁開閉器用

項　　　　目

施工図等の著作権に係る当該建物に限る使用権は、発注者に移籍するものとする。

工事区分表（平成９年版）による。ただし、これにより難い場合は監督職員と協議する。

項　　　　目

施工図等の取扱い

他工事又は他工種

との取合い

34

33

特　　　記　　　事　　　項

トイレ呼出設備



Ｂ２：ダイクロハロゲン６５Ｗ×１

Ｄａ１３：ハロゲン電球１３Ｗ、電池内蔵

非常照明ダウンライト

Ｂａ２４：ＦＨＴ２４形×１、電池内蔵

Ｂ１：ダイクロハロゲン６５Ｗ×２

Ｂａ２４

Ｆ３１：ＨＦ３２Ｗ×１

非常照明ブラケット Ｄａ１３

ブラケットＢ１ ブラケット

Ｆ３２：ＨＦ３２Ｗ×２

Ｂ２

Ｕ：冷陰極蛍光灯１灯、電池内蔵

ＳＰ１：ＣＤＭ－Ｒ７０Ｗ×１

避難口誘導灯　Ｃ級Ｕ

Ｆ３２：ＨＦ３２Ｗ×１ Ｔ３１Ｇ：ＨＦ３２Ｗ×１

Ｆ３１

Ｄ４２１：ＦＨＴ４２形×１

Ｄ４２１

Ｃ２４：ＦＨＴ２４形×１

逆　富　士 Ｆ３２ 逆　富　士

Ｄ４２２：ＦＨＴ４２形×２

ダウンライト

Ｄ１３：ＦＤＬ１３形×１

Ｄ４２２ ダウンライト

Ｃ２４ 軒下シーリング Ｄ１３ ダウンライト

Ｄ２４Ｗ：ＦＨＴ２４形×１

スポットライト

斜天井用ダウンライト

Ｄ２１１：Ｄ２１形ネオボールＺ×１

埋込下面開放

Ｄ４０：ダイクール電球４０Ｗ

Ｒ３１ ＳＰ１

ダウンライト

Ｄ１６：ＦＨＴ１６形×１

Ｄ４０

Ｔ３１Ｇ トラフ、ガード付

Ｄ３２１：ＦＨＴ３２形×１

防湿型ダウンライト軒下用ダウンライトＤ１６ Ｄ２４Ｗ

Ｄ３２１

ダウンライト

Ｆ３１Ｗ 逆富士型

防水型

Ｆ３１Ｗ：ＨＦ３２Ｗ×１

部長 課長 係長

作製年月日

称

名

工 事 箇 所

面

図

工 事 件 名

照明器具姿図

照査

平成　19年　3月　　日　

文京区土木部みどり公園課

尺

図面番号

設計

縮

Ｎ，Ｓ

(仮称)目白台運動公園整備工事

目白台一丁目２０番

Ｅ－０２

Ｄ３２１

１
３
２

１
６

８

３７２

Ｈ 埋込３灯用　ハウジング照明

寸法は参考とする。

Ｈ：ＣＤＭ－ＴＣ７０Ｗ×３

Ｄ２１１

※２Ｆ展望ギャラリーダウンライトのランプ交換用に

ランプチェンジャー１本見込む

（ポール３段、１.５～４.５ｍ＋ネオボールＺ　ＥＦＤ２１専用カップ）

分電盤

１Ｌ

１Φ3Ｗ２００／１００Ｖ

回路番号 電圧 ＥＬＢ 開閉器容量 負荷容量(VA） 負荷名称 備考

主開閉器 1 100 2P50/20 誘導灯

１次側 2 100 2P50/20 300 自火報受信機

主開閉器 200/100 ○ 3P225/125

分岐開閉器

1 200 ○ 2P50/20 1,258 空調室内機

2 200 ○ 2P50/20 予備

3 200 ○ 2P50/30 予備

4 200 ○ 2P50/30 予備

1 100 2P50/20 797 事務コーナー　照明

2 100 2P50/20 1,400 ホール　照明 R2

3 100 2P50/20 672 ホール、廊下　照明 R3、R4

4 100 2P50/20 587 更衣室、前室、ＷＣ　照明

5 100 2P50/20 471 物品庫、機械室　照明

6 100 ○ 2P50/20 593 シャワー室１、２　照明

7 100 2P50/20 1,220 多目的室２　照明 R5、R6

8 100 2P50/20 1,220 多目的室２　照明 R7、R8

9 100 2P50/20 1,409 多目的室２　照明 R9、R10、R11

10 100 ○ 2P50/20 864 外通路、通路１、用具庫　照明 TM1

11 100 ○ 2P50/20 男子、女子便所、だれでもトイレ　照明 TM2

12 100 ○ 2P50/20 704 軒下　照明 TM3

13 100 2P50/20 1,120 ２Ｆ　展望ｷﾞｬﾗﾘｰ　照明

14 100 2P50/20 560 ２Ｆ　展望ｷﾞｬﾗﾘｰ　照明 R12、R13

15 100 2P50/20 432 ２Ｆ　展望ｷﾞｬﾗﾘｰ　照明 R14、R15

16 100 2P50/20 300 ２Ｆ　ロフト　照明

17 100 2P50/20 ２Ｆ展望ギャラリー照明

18 100 2P50/20 224 多目的室２　照明

19 100 2P50/20 105 展望ギャラリーエアコン

20 100 2P50/20 185 展望ギャラリーロスナイ

21 100 2P50/20 600 事務コーナー、ホール、廊下　コンセント

22 100 2P50/20 600 詰所　コンセント

23 100 2P50/20 600 更衣室１、２　コンセント

24 100 ○ 2P50/20 1,000 更衣室１カウンター　コンセント

25 100 ○ 2P50/20 1,000 更衣室２カウンター　コンセント

26 100 ○ 2P50/20 500 更衣室１、２自動水栓

27 100 ○ 2P50/20 600 前室１、２、ＷＣ１、２　コンセント

28 100 2P50/20 600 多目的室１　コンセント

29 100 ○ 2P50/20 500 機械室　コンセント

30 100 2P50/20 1,050 防災倉庫、物品庫　コンセント

31 100 2P50/20 600 多目的室２　コンセント

32 100 ○ 2P50/20 1,000 男子便所　コンセント

33 100 ○ 2P50/20 1,000 女子便所　コンセント

34 100 ○ 2P50/20 1,000 女子便所　コンセント、自動水栓

35 100 ○ 2P50/20 500 男子便所　自動水栓

36 100 ○ 2P50/20 1,000 自動販売機

37 100 ○ 2P50/20 600 屋外コンセント

38 100 ○ 2P50/20 500 エレベーターピット　コンセント

39 100 2P50/20 900 ２Ｆ　展望ギャラリー　コンセント

40 100 2P50/20 500 ＡＭＰ

41 100 2P50/20 500 ＩＴＶ

42 100 ○ 2P50/20 1,000 詰所給湯器

43 100 ○ 2P50/20 500 自動ドア

44 100 2P50/20 50 リモコントランス

45 100 ○ 2P50/20 160 WHP-1

46 100 ○ 2P50/30 1,944 GB-1

47 100 2P50/20 500 警報盤・ＷＣ呼出

48 100 2P50/20 300 駐車場監視盤

49 100 2P50/20 階段非常照明

50 100 2P50/20 ＥＬＶ照明

計 36,087 伝送ﾕﾆｯﾄ、T/Uｘ５

分電盤

１Ｌ

１Φ3Ｗ２００／１００Ｖ　ＡＣ-ＧＣ

主開閉器 200/100 ○ 3P50/30

分岐開閉器

100 2P50/20 683 事務コーナー、詰所　照明

100 2P50/30 1,104 多目的室１　照明

100 2P50/20 850 多目的室１　照明 R3、R4

100 2P50/20 1,524 防災倉庫　照明

100 2P50/20 600 事務コーナー床コンセント

100 2P50/20 50 リモコントランス

計 4,811 伝送ﾕﾆｯﾄ、T/Uｘ１

動力分電盤

１Ｐ

３Φ3Ｗ２００Ｖ　

主開閉器 200 ○ 3P225/１75

分岐開閉器 回路番号 電圧 ＥＬＢ 開閉器容量 負荷容量(KW） 負荷名称 備考

200 ○ 3P50/30 4.0 エレベーター ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ回線対応

200 ○ 3P225/１75 23.7 室外機 AC-1

200 ○ 3P50/30 予備

200 ○ 3P50/30 予備

計 27.7

回路番号 電圧 ＥＬＢ 開閉器容量 負荷容量(KW） 負荷名称 備考

3

5

6

4

1

2

3

4

1

2

回路番号 電圧 ＥＬＢ 開閉器容量 負荷容量(VA） 負荷名称 備考

912

Ｐ ペンダント

Ｐ：パナビーム１５０Ｗ×１

安定器別置

Ｄ５０ ダウンライト

Ｄ５０：エバーライト５０Ｗ×１

埋込穴φ３００

１
５

５

φ２１２

アルミ

埋込穴φ１００

１１９

φ１２０

１
６
１

φ１６６

２８０

１
０

８

埋込穴φ１５０

φ２５０

３
０

０

埋込穴φ２００

ガラス

（乳白） φ１７０

１７３

２
２
１

埋込穴φ１５０

埋込穴φ１５０

２
２
１

φ１７０

１７３

埋込穴φ２００

φ２２０

２
１

８
２０１

φ８７

１
３

０

　埋込穴φ７５

φ１７０

埋込穴φ１５０

１
７
７

ＦＳＳ９ＭＰ－３２１-ＰＨＨ

ＦＳＳ９－３２１-ＰＨＨ ＦＳＳ９－３２２-ＰＨＨ ＦＲＳ２７－３２１-ＰＨＨ ＦＳＳ８－３２１-ＰＨＨ

ガード　ＳＵＳ３０４

φ１４０

２
７

０

２１０

ダイキャスト

アルミ

φ１４０

２１４

２
２
２

ダイキャスト

アルミ

φ１４２

３
２

０

天井頂部

より1,200

吊下げ

φ３２０
３
４
３

５４０

ｔ＝１４５

φ
３

４
０

Ｋ１－ＩＲＳ４－ＪＥ１３ ＳＨ１－ＦＢＦ２０－Ｃ

１
５

０

φ９１

ダイキャスト

アルミ

１７０

φ
１
１
８

（電球色）

（電球色）

Ａ 角型埋込器具

Ａ２３４：ＦＨＰ２３Ｗ×４

３５０
□

１
１

２

1,400

50

1,000

R1

R16

R17

R1、R2

※寸法、仕様は参考とする。



Ｌ

１Ｆ

２Ｆ

展望ギャラリー

C

電話配管設備系統図

１Ｔ

多目的室２

C

詰所

C C

多目的室１

C

防災倉庫１

ＥＬＶ

ＥＭ－ＴＩＥＦ０．６５－２Ｃ　ＰＦ（１６）

×２

C
事務コーナー

１４

ＥＤ

C ＰＦ（１６）

電話アウトレット　モジュラージャック６極２心×２

電話アウトレット（床）　モジュラージャック６極２心×２

CC

多目的室１詰所

ＰＦ（１６）C

ＬＡＮアウトレット　モジュラージャック８極８心×１

C

２Ｆ

C

×２

C

多目的室２

事務コーナー

１Ｆ

展望ギャラリー

情報配管設備系統図

×２

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ機　器

情報用

（別途工事）

Ｌ

Ｌ ＬＡＮアウトレット（床）　モジュラージャック８極８心×１

１Ｆ

２Ｆ

トイレ呼出設備系統図

事務コーナー

ＡＣ１００Ｖ

２Ｆ

１Ｆ

テレビ共聴設備系統図

多目的室２ 事務コーナー
コンセント×１

４分配器　×１

ブースター×１

１Ｔ１Ｔ

多目的室１

ＥＭ－Ｓ－５ＣーＦＢ　ＰＦ（１６）

ＴＶユニット　７５Ω×１

展望ギャラリー

１Ｆ

２Ｆ

放送設備系統図

多目的室２ ホール 事務室コーナー 更衣室１ 更衣室２ 多目的室１

ＥＭ－ＡＥ１.２－２Ｃ　ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＡＥ１.２－３Ｃ　ＰＦ（１６）

放送用アンプ（別途公園工事）

天井埋込型スピーカー

天井埋込型スピーカー　（ＡＴＴ付）

アッテネーター

壁掛型スピーカー　（ＡＴＴ付）

Ｂ

女子便所

Ａ Ａ

だれでもトイレ 男子便所

Ａ

シャワー室１

Ａ

シャワー室２

展望ギャラリー

×２

×２

弱電設備　系統図

(仮称)目白台運動公園整備工事

縮

尺

平成　19年　3月　　日　

称

作製年月日

部長

文京区土木部みどり公園課

係長課長 照査

工 事 件 名

工 事 箇 所

面

名

図

目白台一丁目２０番

設計

図面番号

Ｎ，Ｓ

Ｅ－０３

１０Ｐ

１Ｔ

参考寸法　６００×１０００×１５０

スペース

鋼板製指定色塗装仕上げ、木板、１０Ｐ端子、Ｅ端子、電話用セパレター付

４００

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－３Ｃ　ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－２Ｃ　ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－４Ｃ　ＰＦ（１６）

トイレ呼出ボタン（ひも付）（アイホン　ＮＢＲ－７ＨＷ　相当品）

復旧ボタン　　　　　　　　（アイホン　ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　相当品）

トイレ呼出表示装置（壁掛型５回線）（アイホン　ＣＢＮ－５Ｃ　相当品）

廊下表示灯　　　　　　　　（アイホン　ＮＢＲ－４Ａ－Ｃ　相当品）

廊下表示灯　　　　　　　　（アイホン　ＮＢＲ－４Ａ－Ｓトワ　相当品）※特注品Ｂ

Ａ

ＡＭＰ

ＦＥＰ（５０）×３

C

C

ＦＥＰ（３０）×３

C

ＦＥＰ（５０）×５

ＡＭＰ



１φ２００V

１－４

AC

１０７Ｗ

１

Ｐ Ｐ

HWP-１　（１φ１００V　８０W×２台）

４５ EM-IE２.０×２　E２.０　PF（１６）

GB-1　（１φ１００V　１.９４４）

４６ EM-IE２.０×２　E２.０　PF（１６）

１φ２００V

６６W×２台１－１

AC

注記

１）空調室内機用配線（１φ２００V）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃとする。

２）回路記号は下記による。

Ｎｏ

Ｎｏ

Ｎｏ

１φ２００Ｖ

１φ１００Ｖ

３φ２００Ｖ

ＥＬＶ制御盤

１

EM-CE５.５－３C

E５.５　E（３９）

管理棟電灯

予備

ＦＥＰ（１００）

N

１階平面図

２階平面図 Ｂ１平面図

工 事 箇 所 目白台一丁目２０番

幹線・動力設備　Ｂ１・１・２階平面図

係長

平成　19年　3月　　日　

文京区土木部みどり公園課

部長 課長

面

作製年月日

名

称

図

Ｅ－０４

照査 設計

図面番号

1:100
尺

縮

(仮称)目白台運動公園整備工事工 事 件 名

２１６Ｗ

１φ２００VAC

１－２

AC １φ２００V

１－６ １１８W×２台
AC

１－２

１φ２００V

２１６Ｗ

Ａ

Ｂ

１ＦＬ

３
.２

０
０

２ＦＬ

１.４００ ６００ ２.４００

８

５

１

２

３

４

７

６

Ａ 方向より

２.０００

８

２
１

６

７

Ｂ 方向より

１

番　号 名　称 盤サイズ

分電盤 １.２００×１.５００×２００
Ｗ Ｈ Ｄ

２ ＩＴＶ架

３５０×３００×１０５
Ｗ Ｈ Ｄ

３ 警報盤

４ 駐車場監視盤

５

トイレ呼出表示盤６

７ 自火報盤

８ 夜間照明操作盤

端子盤 ６００×１.０００×１５０
Ｗ Ｈ Ｄ

４６０×３８０×６０
Ｗ Ｈ Ｄ

６００×８５０×１２５
Ｗ Ｈ Ｄ

３００×２８０×１２０
ＨＷ Ｄ

６００×２.０００×４３５
Ｗ Ｈ Ｄ

Ｗ

８００×１.６５０×３００
Ｈ Ｄ

事務コーナー展開図
non　scale

ケーブルラック　Ｗ＝５００

（セパレーター付、Ｚ３５溶融亜鉛メッキ仕上げ）

ＦＥＰ（１００）

ＦＥＰ（１００）

ＦＥＰ（１００）

管理棟動力

予備

１９

１９ ２０

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ×２
ＰＦ（２８）

２０

AC

１－７

１φ１００V

３５W×３台

EM-CET６０　E１４　E（６３）

２３.７KWAC-１　３φ２００V２

WP

AC

１－４

１φ２００V

１０７Ｗ

AC

１－５

１φ２００V

７８Ｗ

AC

１－３ ８３Ｗ×２台

１φ２００V

１８５Ｗ

HEF １φ１００V

３

ホール １更衣室）２選手控え室（

火消

排煙垂れ壁

Y1

2
0
0
0

1
1
2
0
0

Y
2

2
4
0
0
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Ｅ－０５

１４

回路へＥＭ－ＥＥＦ１.６－２Ｃ　ＰＦ（１６）

スイッチボックスへPF（１６）

１

ＶＶＦ２.０－２Ｃ×７

Ｒ１４

Ｒ１２
１４

Ｒ１３

１３

１５
Ｒ１５

１５

EF １φ１００V

１７W７

階　段

a２４Ｂ ＳＰ１ ２

Ｄ２１１

Ｈ

２８

２

１

展望ギャラリー

６Ｔ３１Ｇ

ロフト

防災倉庫

Ｕ

Ｔ

２

３１Ｇ ２１

ロ

イ

物品庫

６３１ＧＴ

３３
イ ロ

４１

２）リモコンはフル２線式とする。

No AC　１００V 誘導灯回路

AC　１００V

ACーGC　１００V

PF（１６）

５）換気扇、スイッチ、及びスイッチ用配線は

別途工事とする。

F

No

No

換気扇用スイッチボックス

一般電灯回路

保安電灯回路

EM-EEF１.６－２C

EM-EEF１.６－３C

１）特記なき配管配線は下記による。

EM-EEF１.６－２C　PF（１６）

EM-EEF１.６－３C　PF（１６）

但し盤より第一ボックスまでは２.０以上を使用すること。

（１P　１５A）

（１P　１５A）

トイレ消し遅れスイッチ

ジョイントボックス

４）回路記号は下記とする。

リモコンセレクタスイッチ

ＥＭ－ＣＰＥＥ　０.９－５Ｐ　PF（１６）

D

Ｊ

３）凡例

３

片切スイッチ

片切スイッチ

注　記

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

３イ

１６

１６

２Ｄ４０

１ＳＰ

Ｄ４２１

多目的室２

EF

８

１６.５W

１φ１００V

F

女子便所

Ｃ２４ １０

用具入れ

通路１

１１１６

軒　下

Ｄ

だれでもトイレ

Ｃ２４ ４ ２４Ｃ

２４Ｃ

男子便所

Ｄ１６８

１φ１００V

１００W２

HEF

事務コーナー

事務コーナーホール

Ｂ４

Ｄ

Ｄ

外通路

１ Ｃ２４ Ｄ１５

４２１ ５

１ ６

a１３ ２

６３２１

詰　所

３２Ｆ ２

Ｆ３１ １

ＴＭ１

Ｒ６

Ｒ１０

９

Ｒ５

７

７
１０

ＴＭ１２

１１

Ｒ７

８

９
Ｒ１１

Ｒ９
９

Ｒ８
１０

１１ＴＭ２

ＴＭ２

１１

８Ｌ

８

１ Ｒ１

４Ｌ
（２Ｆ）

１

ＴＭ１
１０

６

F

１

１２

４２１

a１３

前　室１Ｗ　Ｃ１

Ｄ１３ １ Ｄ１３

Ｄ

Ｄ

前　室２

１ Ｄ１３ １ Ｄ

１φ１００VEF

１３.５W６

ＴＭ３

１φ１００V

１３.５W

EF

６

３

１

廊　下

１１３

Ｗ　Ｃ２ 多目的室１

２３４Ａ

Ｄ ４４０

９

１

Ｒ４

１７

Ｒ３
３３

F
４Ｌ

５
F

４

５

４ １ F

Ｊ

Ｒ４
３

HEF １φ１００V

１３８W１

F

ロ３

EF

３

１φ１００V

７４W

EF

２

１φ１００V

Ｒ６Ｒ５

１φ１００V

１００W

HEF

２ １１
ＴＭ２

Ｒ１１

１０ １０
ＴＭ１

９

Ｒ９
９

８ ８
Ｒ７ Ｒ８

Ｄ １１

軒　下

１６

７７

リモコン

４Ｌ

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

ケーブルラック

×３

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

×２

×２

１Ｌ
５

EF

３２W

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

ＥＭ－ＣＰＥＥ０.９－２Ｃ

＋３Ｃ

１φ１００V

更衣室１ 更衣室２

１φ１００V

４.２W×２台

ＴＭ３１２

１

EF

３

２

１６.５W

１φ１００V

３１

４０

Ｒ

Ｄ

Ｒ

Ｄ

３１

４０

EF

４ ２１W

３

２

シャワー室２

２

４

シャワー室１

Ｆ３１Ｗ

２４ＷＤ

Ｆ

Ｄ

３１Ｗ

２４Ｗ ４

倉　庫

Ｔ３１Ｇ ３

防災倉庫１

Ｔ３１Ｇ ８

１６

１６ ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ　ＰＦ（１６）

４９

＋３Ｃ

Ｒ１０
９

４

４１６

１８
Ｒ１７

２
Ｒ２

ライティングレール（Ｅ付）
（２Ｐ１５Ａ１２５Ｖ）３.５ｍ×２本

梁上下に埋込

ＳＰ－１　上面２台、下面３台取付

５０

ＥＬＶ制御盤

３
Ｒ３２ Ｒ２

２ Ｒ１

１８
Ｒ１７ ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

１ＳＰ １０

５０Ｄ ４

１７
Ｒ１６

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ×４

Ｐ ４

１５０形セラメタ安定器×４台

ＧＢ型（イグナイタ内蔵器具専用）

２
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Ｅ－０６

Ｅ Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

３９

Ｅ Ｅ

フロアコンセント

防水コンセント

埋込コンセント

埋込コンセント

WP

E

E

２P１５A　E付×２　上下動型

２P１５A　接地形キャップ付

２P１５A×２＋E

２P１５A×２

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ　ＰＦ（２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

ＥＭ－ＩＥ２.０×２　Ｅ２.０　ＰＦ（１６）

１）特記なき配管配線は下記とする。

２）凡例

注記

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ×２

E

WP

E

自動ドア

EE

Ｅ,ＷＰ

３４

E

３３

E

E

３１

３７ ３２

３６E,WP

E,WP

ケーブルラック

３５

ＩＴＶ架

放送ＡＭＰ

４１

４０

３７

WP

E

３８

４３

３７

３７

E

２７

E

E

E
２１

５

EE

２６

２３２２

４２

２５２４

２８

E

E E

３０

２９

J

E

WP

E

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

１Ｌ

駐車場監視盤

警報盤、ＷＣ呼出表示盤

自火報盤

４８

４７

２

×３

E



Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

電話アウトレット　モジュラージャック６極２心×２

電話アウトレット（床）　モジュラージャック６極２心×２

ＬＡＮアウトレット（床）　モジュラージャック８極８心×１

ＬＡＮアウトレット　モジュラージャック８極８心×１

Ｌ

Ｌ

ＴＶユニット ７５Ω×１

Ａ

Ｂ

Ａ

Ａ Ａ

TV EM-S-５C－FB　PF（１６）

TEL PF（１６）

LAN PF（１６）×２

放送 EM-AE１.２－２C　PF（１６）

ELV制御盤

ＥＭ-ＴＩＥＦ０．６５－２Ｃ　ＰＦ（１６）

注　記

１）特記なき配管配線・凡例は下記による。

・電話配管設備

PF（１６）

・テレビ共聴設備

EM-S-５C－FB　PF（１６）

・情報配管設備

PF（１６）

・放送設備

EM-AE１.２－２C

EM-AE１.２－３C

EM-AE１.２－３C　PF（１６）

ＡＭＰ 放送アンプ

天井埋込スピーカー　３Ｗ　金属枠サラン張丸型１６ｃｍ

天井埋込スピーカー（アッテネーター付）　３Ｗ　金属枠サラン張丸型１６ｃｍ

アッテネーター　１Ｗ及２Ｗ

廊下表示灯　　　　　　　　（アイホン　ＮＢＲ－４Ａ－Ｓトワ　相当品）※特注品

廊下表示灯　　　　　　　　（アイホン　ＮＢＲ－４Ａ－Ｃ　相当品）

Ｂ

Ａ

トイレ呼出表示装置（壁掛型５回線）（アイホン　ＣＢＮ－５Ｃ　相当品）

復旧ボタン　　　　　　　　（アイホン　ＮＢＲ－２Ａ－Ｃ　相当品）

トイレ呼出ボタン（ひも付）（アイホン　ＮＢＲ－７ＨＷ　相当品）

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－５Ｐ　ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－５Ｐ　ＰＦ（１６）

ＥＭ－ＣＰＥＥ１．２－５Ｐ　ＰＦ（１６）

・トイレ呼出設備

弱電設備　Ｂ１・１・２階平面図
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ＡＣ１００Ｖ

Ｂ

Ａ
Ａ

Ａ

・２重天井内の配線はケーブルころがしとする。

配管配線内訳表

ＥＭ－ＨＰ０．９－１０Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＨＰ０．９－　５Ｐ（ＰＦ２２）

記号

Ｂ

Ａ

配管配線内訳

記 名号

凡

備称

例

考

機受 信 仕様注記参照

機型P Ｐ 発 信 １級

灯表 示 ＡＣ２４Ｖ，ＬＥＤ

ルB 火 災 報警 ベ ＤＣ２４Ｖ，１０ｍＡ

終 抵端 抗 １０ＫΩ

器知感型トッポス式電光 ２種，非蓄積型S

器知感型トッポス式電光 ２種，非蓄積型，点検ＢＯＸ付S

器動差 式 ス ポ ッ ト 感型 知 ２種

区No 警 戒 域 番 号 火災表示用

警 戒 域区 線

ブケ － ル 配 線 天井いんぺい

配 管 配 線 いんぺい

配 管 配 線 床いんぺい

立管配 配 線 上 げ 下引 げ

ジャンクション, プルボックス

　注　記

　１．受信機仕様

　　１）Ｐ型１級、壁掛型、窓式、主音響・予備電源内蔵

　　　　蓄積式、自動断線警報機能付

　　２）表示内訳

　　　・火災表示　　５Ｌ　　＋　　　５Ｌ（予備）＝　１０Ｌ

　　３）諸表示部（３Ｌ標準装備）

　２．感知器はすべて確認灯付とする。

　３．地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。

　４．特記なき配管配線は下記に示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＥ；警報用ケ－ブル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＨＰ；耐熱ケ－ブル

　　２重天井部分はケーブルころがし配線とする。

ＥＭ－ＡＥ０．９－　２Ｃ（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＡＥ０．９－　４Ｃ（ＰＦ１６）

（感知器）

（感知器）

工 事 件 名 (仮称)目白台運動公園整備工事

縮
図

面

工 事 箇 所 目白台一丁目２０番

図面番号

尺名

称

作製年月日

設計照査係長課長部長

平成　19年　3月　　日　

Ｎ，Ｓ

文京区土木部みどり公園課

自動火災報知設備　

凡例・注記・系統図

Ｅ－０８

収容器機 箱容収 露出縦型 BP

収容器機 箱容収 埋込縦型 BP



ＡＣ１００Ｖ

特記なき配管配線及び立上げ引下げの電線本数は系統図参照とする。

多目的室２斜天井部分は

感知器取付用台座を見込む

自動火災報知設備　平面図
1:100
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