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水勾配
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２階廊下ＦＬ

竪樋：ｶﾗｰVP75φ

□-40×40×1.6□-40×40×1.6

壁ブレースＭ12

H-200×100×8×11

水止面戸

外廊下

外廊下

GPL-4.5　BOLT-2M14

軒樋：硬質塩ビ製

　蹴込み板：PL-6

蹴
上

寸
法

 
1
7
0

踏面寸法 260 30

踏面：モルタル t=40下地

ササラ:PL-12×250

転び寸法

20

踏み板：PL-6

SUS製ノンスリップ（ゴムタイヤ入）
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0

1
5
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0
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1071（有効巾）

Y1 Y1

A.BOLT 2-M16
B.PL-12

ササラ:PL-12×250

A部分詳細図　S:1/10 B部詳細図 S:1/10

ワイヤーメッシュ入り

2段手摺位置

幕板

鼻隠しパネル：

（既製品）

カラーガルバリウム鋼板ｔ=０．８

9

外部階段屋根：

カラーガルバリウム鋼板t=0.6

ボルト式折板（山高88）

外部階段屋根：

カラーガルバリウム鋼板t=0.6

母屋C-60×30×2.3＠900

H-150×75×5×7
GPL-6　BOLT-2M12

軒樋：硬質塩ビ製

□-40×40×1.6

φ15.9×2.3＠60
手摺子:丸パイプ 

蹴込み板:PL-6

踏み板:PL-6

ササラ:PL-12

A部

ごみストッカー(詳細図参照)
□-100×100×3.2

H-200×100×8×11

L-50×50×6 (@467)

□-100×100×3.2

竪樋カラ―VP75φ

外階段屋根用柱
□-100×100×3.2

ボルト式折板（山高88）
カラーガルバリウム鋼板t=0.6
外部階段踊り場屋根：

　　　+落ち葉除け用ネット

　　　+落ち葉除け用ネット

水切り(耐酸被覆鋼板t=0.8)

2段手摺：SUS製34φ

手摺子:丸パイプ 

（H=1200）
鋼製手摺 φ15.9×2.3＠60

SUS製34φ
2段手摺：

 　　　　(樹脂カバー付き)

(樹脂カバー付き)

 　　　　ブラケットタイプ

ブラケットタイプ

5
4
0
0

1
8
0
0

手摺高さ

B部

防滑ビニル床シートt=2.5（耐候性・重歩行用）

□-100×100×3.2

勾
配
１

／
４

０

支柱タイプ

SUS製手摺34φ
(H=800)

H=1500

階
段

下
ｱ
ﾙﾐ
縦

格
子

ﾌ
ｪ
ﾝ
ｽ

階段下ｱﾙﾐ縦格子ﾌｪﾝｽ

ﾌｪﾝｽ受け:L-50×50×4 

ﾌｪﾝｽ受け:L-50×50×4 

ｱﾙﾐ縦格子ﾌｪﾝｽ

点検用扉階段下ｱﾙﾐ縦格子ﾌｪﾝｽ

外部階段屋根：カラーガルバリウム鋼板t=0.6　ボルト式折板（山高88）

H-150×75×7×5

母屋C-60×30×2.3＠900

C-75×45×15×2.3

GPL-6　BOLT-2M16

H-200×100×5.5x8

(注)

点字ブロック　平板仕様（点状・線状）

点字ブロック　塩ビ仕様（点状・線状）

1/13

鉄部見え掛り部分：溶融亜鉛メッキの上DP塗装

C-75×45×2.3

H-150×75×5x7

※外構図参照

（設備用）

土間コンクリート

A1

1
6
0

根巻き無収縮モルタル200角(GL+160)

根巻き無収縮モルタル200角(GL+160)

柱下調整モルタルt=30

A-19／44

衝突防止マット巻き 衝突防止マット巻き

衝突防止マット巻き

衝突防止マット巻き
(H=2000)（備品）

(H=2000)（備品）

(H=2000)（備品） (H=2000)（備品）

水栓柱(機械設備工事)

2019.03
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